1. ОБЩИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Степень огнестойкости торговых киосков и одноэтажных павильонов площадью 20 м2 и менее не регламентируется.

Степень огнестойкости, допустимое число этажей и площадь этажа (пожарного отсека) торговых павильонов большей площади следует определять по действующим строительным нормам и правилам применительно к зданиям для предприятий торговли.

1.2. Павильоны и киоски, предназначенные для торговли горючими жидкостями или газами, следует выполнять I, II, III a степеней огнестойкости, как правило, отдельно стоящими или в группе с киосками, торгующими аналогичными товарами.

1.3. Внутренние запоры, устанавливаемые на дверях и используемые в период нахождения в сооружении людей, должны быть легкооткрываемыми.

1.4. Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах, следует устраивать электрическое (с применением масляных радиаторов, греющих панелей), паровое или водяное.

В киосках, устанавливаемых вне населенных пунктов, допускается устройство печного отопления.

1.5. Электрооборудование киосков должно соответствовать требованиям ПУЭ.

Электросветильники следует использовать с защитными колпаками (с лампами накаливания) или бесстартерные (с люминесцентными лампами).

Для обесточивания электрической сети павильона или киоска и группы сооружений должно быть установлено на несгораемом основании отключающее устройство.

1.6. Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).

1.7. В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ КИОСКОВ И ПАВИЛЬОНОВ

2.1. Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.

2.2. На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 м2 и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6 - IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости. Расстояния между ними в группе не нормируются.

2.3. Расстояние между группами, указанными в п. 2.2 настоящих норм, между павильонами площадью более 20 м2, а также между павильонами и киосками, предназначенными для продажи горючих жидкостей и газов (независимо от их площади), следует принимать в соответствии с таблицей.

	Степень огнестойкости сооружений
	Расстояние, м, при степени огнестойкости киосков

	в группе
	I, II, III
	IIIа, IIIб, IV, IVa, V

	I, II, III
	6
	8

	IIIa, IIIб, IV, IVa, V
	8
	10


Примечание. При наличии в группе киосков и павильонов различных степеней огнестойкости расстояние от группы до соседних зданий принимается по сооружению, имеющему наиболее низкую степень огнестойкости.

2.4. Расстояния от отдельно стоящих киосков (павильонов) и групп сооружений, указанных в п. 2.2, до жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий и до производственных зданий, а также между торговыми павильонами площадью более 20 м2 принимаются в соответствии с нормами по планировке и застройке городских и сельских поселений.

2.5. Места сбора сгораемых отходов следует размещать на расстоянии не менее 15 м от киосков и павильонов.

2.6. Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря следует предусматривать площадью не более 5 м2.
Приложение 1 (cправочное).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Киоск - одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м2, предназначенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.
Павильон - сооружение, предназначенное для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри помещения.
2.  В связи с весенним пожароопасным периодом постановлением Главы Красноармейского муниципального района № 139 от 13.03.2009 г. с 1 апреля 2009 года на территории района вводится особый противопожарный режим.

Запрещается разведение костров, сжигания мусора, травы и других горючих материалов на территории поселений и населенных пунктов.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф от 1.000 до 1.500 рублей (ст.2 ч.20.4 КоАП РФ)

3. Информация о способах вызова экстренной помощи при пожаре по сотовой связи

Единая дежурно-диспетчерская «Служба 01» - «01»

	Сотовый оператор


	№ телефона

	ТЕЛЕ 2


	011

	МТС


	0100

	БиЛайн


	001

	Ютел


	010


Служба спасения – «911» или «112»

4. В целях дальнейшего повышения взаимодействия и оперативного решения вопросов в области чрезвычайных ситуаций, вы можете сообщить информацию на телефоны «Доверия» подразделений МЧС России:

Главное управление МЧС России по Челябинской области – (351) 239-99-99;

Уральский региональный центр МЧС России (г.Екатеринбург) – (343) 261-99-99;

МЧС России (г.Москва) – (495) 449-99-99.

Начальник ОГПН

Красноармейского муниципального района

подполковник внутренней службы
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